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ABSTRACT
Generator Air Cooler is a main component in system of PLTA with the water is used as working fluid for
cooling the hot air. Cooling water containt of sediment or soluted particle risk to influence heat transfer. The main
purpose of this research is to determine the influence of soluted particle (SiO2) in water on the effectiveness of generatorair cooler in system of PLTA. The research on the effectiveness of generator air cooler (GAC) with 5 varies of
concentration SiO2 in water and 5 varies of volume rate for each concentration is held in Laboratorium of Power PlantSystem II of Machine Department of State Polytechnic of Ujung Pandang. The temperature of air to GAC is kept
constant with the value of 950C. Then recording the temperature of water in and out GAC, the temperature of air in and
out GAC. As a result, it was founded that the maximum value of effectiveness was 6% at concentration SiO2 of 4% andat the lowest volume flow rate of 0,54 l/min, then the value of effectiveness decreases along the increasing value of
volume flow rate and concentration SiO2.Keywords: Generator Air Cooler, effectiveness, SiO2, volume flow rate.
1. PENDAHULUAN
Berbagai jenis pembangkit tenaga listrik telah diaplikasikan, namun pembangkit listrik tenaga air
(PLTA) merupakan pembangkit listrik yang paling efisien dan efektif. Pembangkit Listrik Tenaga Air
(PLTA) merupakan salah satu jenis pembangkit listrik yang banyak dioperasikan di Indonesia. Saat ini PLTA
merupakan pembangkit listrik yang memiliki potensi yang tinggi untuk dikembangkan di Indonesia karena
memiliki sumber daya air yang memadai. Menurut Ministry of Energy and Mineral Resources (2013), PLTA
di Indonesia memiliki kapasitas terpasang 6.654 GW dari kapasitas potensi hingga 75.670 GW.
Dalam suatu proses pembangkitan energi listrik tentunya setiap komponen diharapkan dapat bekerja
secara optimal, handal, dan efisien sehingga mampu menghasilkan listrik sesuai dengan standar dari
pembangkit tersebut. Generator merupakan salah satu dari komponen pembangkit energi listrik. Generator
berfungsi mengkonversikan energi mekanik menjadi energi listrik, apabila poros turbin telah berputar maka
generator juga demikian sehingga menghasilkan energi listrik. Dengan berputarnya poros turbin maka
menyebabkan pula generator mengalami panas. Panas yang terjadi pada generator disebabkan dengan adanya
rugi tembaga, rugi besi, gesekan, dan angin. Berdasarkan uraian sebelumnya panas yang berlebihan dapat
mengakibatkan kerusakan pada isolasi penghantar, sebab itu diperlukan pendingin untuk menjaga suhu pada
generator.
Untuk menjaga suhu pada generator tetap stabil maka digunakan sebuah alat penukar kalor. Alat
penukar kalor digunakan untuk memindahkan panas dari sistem ke sistem yang lain, selain itu untuk
mengontrol temperatur dengan menambah atau mengurangi energi termal pada fluida-fluida di dalam alat
penukar kalor tersebut. Pada proses pendinginan generator, fluida yang didinginkan adalah udara panas,
sedangkan yang digunakan untuk mendinginkan udara panas adalah fluida cair yang mengalir dalam tube
penukar kalor. Temperatur udara yang melewati cooler terus menurun seiring dengan pergerakan generator
yang mendorong udara melewati cooler. Temperatur air pendingin terus meningkat dari temperatur awal
sebesar 280C menjadi 340C (Adzima, 2015). Efektivitas penukar panas, memiliki peningkatan karena
decreasing suhu udara beredar di dalam generator sebesar 37% (Anwar, 2011).
Dalam proses penukaran kalor pada generator menggunakan air sebagai pendingin udara panas.
Dalam proses laju aliran massa biasanya terdapat partikel-partikel yang larut dalam air. Partikel-partikel
tersebut sangat berpengaruh terhadap proses perpindahan panas baik dari jenis partikelnya maupun dari segi
ukuran partikelnya. Maka dari itu diperlukan penelitian lebih lanjut khususnya pengaruh partikel terlarut
terhadap efektivitas pendingin generator pada sistem PLTA.
Jika dalam air pendingin terdapat sedimen yang terlarut maka hal ini akan berpengaruh terhadap
perpindahan panas. Menurut Pragoyo (2009) pasir kuarsa mengandung SiO2 55,30 – 99,37%, Fe203 0,01 –9,14%, Al2O3 0,01 – 18%, TiO2 0,01 – 0,49%, CaO 0,01 – 3,24%, MgO 0,01 – 0,26%, K2O 0,01 – 17%.
1 Korespondensi: abdulrahman.pnup@gmail.com
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Penelitian lain menunjukkan bahwa sedimen di DAM PLTA Bakaru terdiri atas 47% pasir kuarsa dan 53%
pasir halus. Pasir kuarsa mengandung SiO2 sebanyak 53,64%, Al2O3 22,93%, MgO 4%, K2O 3,84%, Na2O
2,4%, CaO 1,71%, dan TiO sebesar 1,06% (Firman, 2016). Dari data di atas terlihat bahwa silikon oksida
(SiO2) memiliki komposisi terbesar dalam pasir kuarsa.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuaraikan di atas, maka pertanyaan yang timbul ialah
bagaimana pengaruh partikel terlarut (SiO2) terhadap efektivitas pendingin generator pada sistem PLTA.
2. METODE PENELITIAN / PELAKSANAAN PENGABDIAN
Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Sistem Pembangkit Tenaga II Jurusan Teknik Mesin
Politeknik Negeri Ujung Pandang. Skema alat pengujian heat transfer pada generator air cooler ditunjukkan
pada gambar berikut ini.
Gambar 1. Skema Alat Pengujian Generator Air Cooler
Keterangan Gambar 1: 1. Pompa air, 2. Katup air, 3. Flowmeter, 4. Sensor suhu air masuk, 5. Sensor suhu
udara keluar, 6. Sensor suhu udara masuk, 7. Sensor suhu air keluar, 8. Sensor suhu air
heater, 9. Pipa saluran air keluar, 10. Bak penampung air keluar, 11. Bak penampung
air masuk, 12. Pipa saluran air masuk, 13. Diffuser, 14. Heat exchanger, 15. Air
heater, 16. Test chamber, 17. Fan, 18. Contraction, 19. Panel kontrol
Langkah-langkah pengujian generator air cooler sebagai berikut:
1. Mengisi bak penampung air dengan konsentrasi air murni sebanyak 300 liter dicampur dengan
konsentrasi silikon oksida 1%.
2. Meng-on-kan heater dengan menekan tombol on berwarna merah pada panel kontrol.
3. Meng-on-kan fan dengan kecepatan penuh.
4. Meng-on-kan pompa air pada keadaan steady state, yaitu pada saat temperatur heater sudah
mencapai 950C.
5. Mengatur laju aliran air yang bercampur silikon oksida dari bak penampungan ke heat exchanger
dengan membuka putaran katup.
6. Pembukaan katup divariasikan sebanyak 5 kali untuk tiap konsentrasi silikon oksida.
7. Mencatat suhu udara masuk dan keluar heat exchanger, suhu air masuk dan keluar heat
exchanger, dan laju aliran air pada sisi masukan.
8. Meng-off-kan pompa air.
9. Mengulangi langkah nomor 1 dengan konsentrasi silikon oksida 2%.
10. Meng-on-kan kembali pompa air.
11. Mengulangi langkah nomor 5 sampai nomor 7.
12. Meng-off-kan pompa air.
13. Mengulangi langkah nomor 9 sampai nomor 11 untuk konsentrasi silikon oksida 3%,4%, dan
5%.
14. Meng-off-kan pompa air, heater, dan fan.
15. Pengujian selesai.
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Pengujian
Data dari hasil pengujian  pengaruh konsentrasi silikon oksida dalam air terhadap efektivitas
generator air cooler pada sistem PLTA ditampilkan sebagai berikut.
Tabel 1. Hasil Pengujian untuk konsentrasi silika 1% Tabel 2. Hasil Pengujian untuk konsentrasi silika 2%
Tabel 3. Hasil Pengujian untuk konsentrasi silika 3% Tabel 4. Hasil Pengujian untuk konsentrasi silika 4%
Tabel 5. Hasil Pengujian untuk konsentrasi silika 5%
Perhitungan data Hasil Pengujian
Untuk contoh perhitungan diambil dari data hasil  pengujian pada konsentrasi silikon oksida 1% pada
bukaan katup 1:
vudara = 1,1 m/s (kecepatan udara)Theater=  95 0CQair =  0,54 ltr/mnt = 0,000009 m3/s (laju aliran air konsentrat)Th in =  52,50 0CTh out =  29,75 0CTc in =  27,50 0CTc out =  28,75 0CZ =  0,3 m (tinggi saluran udara test chamber)
L =  0,4 m (lebar saluran udara test chamber)
Perhitungan perpindahan panas aktual(qact)qact= Cc (Tc out–Tc in)qact= 37,48 (28,75–27,50) = 46,85 WPerhitungan perpindahan panas maksimum(qmax)qmax= Cmin (Th in–Tc in)qmax= 37,48 (52,50 –27,50) = 937 W
Prosiding Seminar Hasil Penelitian (SNP2M) 2017 (pp.168-173) 978-602-60766-3-2
171
Perhitungan efektivitas generator air cooler= = , = 5%
Perhitungan LMTD (∆ )
Alat penukar panas yang digunakan adalah alat penukar panas aliran melintang∆ = ∆ ∆(∆∆ ) dimana; ∆ = Th out –Tc in ; ∆ = Th in - Tc out∆ = 2,25 − 23,75ln( 2,2523,75) = 9,12 ℃Perhitungan Koefisien Perpindahan Panas. = ∆ ; . = 9379,12= 102, 74 /℃
Perhitungan NTU= . = 2,74
Hasil Perhitungan
Tabel 6. Hasil perhitungan untuk konsentrasi silikon oksida 1%
Tabel 7. Hasil perhitungan untuk konsentrasi silikon oksida 2%
Tabel 8. Hasil perhitungan untuk konsentrasi silikon oksida 3%
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Tabel 9. Hasil perhitungan untuk konsentrasi silikon oksida 4%
Tabel 10. Hasil perhitungan untuk konsentrasi silikon oksida 5%
Grafik dan Pembahasan
Gambar 2. Grafik hubungan antara variasi laju aliran air (Q) terhadap efektivitas generator air cooler untuk
konsentrasi silikon oksida 1%, 2%, 3%, 4%, dan 5%
Dari Gambar 2, dapat dianalisa pengaruh konsentrasi silikon oksida dalam air dengan variasi laju aliran
terhadap efektivitas generator air cooler. Grafik tersebut memperlihatkan bahwa secara keseluruhan,
efektivitas generator air cooler mengalami penurunan seiring bertambahnya laju aliran air. Dari lima
konsentrasi silikon oksida yang diuji, efektivitas silikon oksida tertinggi terjadi pada konsentrasi silikon
oksida 4% Hal ini dapat dilihat pada laju aliran air terendah 0,54 ltr/mnt dengan konsentrasi silikon oksida
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Gambar 3. Grafik hubungan antara variasi laju aliran air (Q) terhadap NTU untuk konsentrasi silikon oksida 1%,
2%, 3%, 4%, dan 5%
Gambar 3 memperlihatkan hubungan antara variasi laju aliran air terhadap NTU pada konsentrasi silikon
oksida yang berbeda-beda. Dari grafik diketahui bahwa NTU cenderung meningkat seiring dengan kenaikan
laju aliran air. Hal ini dikarenakan semakin besar laju aliran air maka penyerapan panas oleh air pendingin
terhadap udara panas terjadi dengan sangat singkat sehingga perubahan temperatur ∆ semakin kecil yang
mengakibatkan meningkatnya nilai NTU. Dari grafik, NTU maksimum yaitu 3,5 terjadi pada laju aliran air
terbesar 2,57 ltr/mnt dan pada konsentrasi silikon oksida 3%.
4. KESIMPULAN
Konsentrasi silikon oksida dalam air dan laju aliran berpengaruh terhadap NTU (Number of Transfer Unit)
dan efektivitas generator air cooler. Laju aliran air dan konsentrasi silikon oksida yang tinggi menyebabkan
NTU mengalami peningkatan, sedangkan laju aliran yang rendah dan konsentrasi silikon oksida yang tinggi
menghasilkan efektivitas yang tinggi.
NTU (Number of Transfer Unit) terbesar yaitu 3,5 diperoleh pada laju aliran 2,57 ltr/mnt dan konsentrasi
silikon oksida 3%, sedangkan efektivitas generator air cooler tertinggi yaitu 6% terjadi pada laju aliran air
0,54 ltr/mnt dan konsentrasi silikon oksida 4%.
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